
rozměr:  600x2000x300

přívod :  zhora

PS = 34 kW
Pi  = 56 kW

Inj = 63 A

vývod :  zdola a shora

stupeň krytí: IP00/IP30
typ rozvaděče: Skříňový,nástěnný
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F02.6.1- Elektroinstalace 



Projekt:Stupeň:

Projektant:

Vypracoval:

Index Změna Datum

List:

Jméno

Ing. Vlček Václav

Datum:

+

=

Příloha:

Název výkresu: Číslo výkresu: 1/3
F.02.6.1-007 1Rozvaděč R-kuchyně

Martina Tesárková

PP

11/2012

 
Elektroinstalace

F

4xPIII275/3+ 0A

 

FA19

B6A/1

MC2

K

1NC

K

1NO

S

16A

1NO

Q

MC3 63A

63A

S

16A

1NO

Q

25A/0,03A-AC

 

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 

F

B32A/3

 



Projekt:Stupeň:

Projektant:

Vypracoval:

Index Změna Datum

List:

Jméno

Ing. Vlček Václav

Datum:

+

=

Příloha:

Název výkresu: Číslo výkresu: 2/3
F.02.6.1-007 2Rozvaděč R-kuchyně

Martina Tesárková

PP

11/2012

 
Elektroinstalace

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 

Q

B16A/0,03A-AC

 

F

B32A/3

 

F

B16A/3

 

F

B20 A/3

 

F

B32A/3

 

F

B25 A/3

 

Q

B16A/0,03A-AC

 

F

B16A/1

 



Projekt:Stupeň:

Projektant:

Vypracoval:

Index Změna Datum

List:

Jméno

Ing. Vlček Václav

Datum:

+

=

Příloha:

Název výkresu: Číslo výkresu: 3/3
F.02.6.1-007 3Rozvaděč R-kuchyně

Martina Tesárková

PP

11/2012

 
Elektroinstalace

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 

F

B16A/1

 


